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چکیده
تأثیر چند دیدگاه همچون مصرف انرژي، کیفیت هوا، آسایش حرارتی و ورود آلودگی به ساختمان اهمیت بسیاري دارد. در این پژوهش، به صورت تجربی مطالعه نفوذ هوا و هوابندي ساختمان از

نوع نوار درزبند مختلف 8سازي شد و با نصب ایران شبیههاي رایج دراساس درب و پنجرهشده است. بدین منظور درزهایی برها بررسیعملکرد درزبندهاي نوین بر نرخ نفوذ هوا از درز درب و پنجره
زبندهاي مختلف جهت هاي متفاوت درون این درزها، نرخ نفوذ هوا در اختلاف فشارهاي مختلف بدست آمده است. اهداف انجام این پژوهش، بررسی عملکرد هوابندي دربا جنس و سطح مقطع

دهد که هاي جدید ساختمانی براي مهندسین طراح است. نتایج نشان میهاي درزبندي شده خصوصاً پنجرهه نتایج کلی نرخ نفوذ هوا از درب و پنجرهانتخاب بهتر و مناسب درزبندها و همچنین ارائ
طه معروف توانی برازش شد و ضرایب این معادله براي حالت رسد. نتایج با استفاده از راببرابر نیز می6این تفاوت در اختلاف فشارهاي زیاد تا .درزبندهاي مختلف عملکرد هوابندي متفاوتی دارند
ها باشد.ها و پنجرهتواند مرجع دقیق و سریعی براي محاسبات نرخ نفوذ هوا از دربهایی کاربردي از نتایج ارائه شده که میمتوسط محاسبه گردید. در بخش آخر مقاله توصیه

ندي، هوابندي، درب و پنجرهسازي تجربی، درزبنفوذ هوا، شبیه:کلید واژگان
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ABSTRACT
Study of air infiltration in a building is highly important from several aspects, such as energy, air quality, thermal comfort and pollution entrance to
the building. In this paper, the effect of new gaskets on air infiltration rate of doors and windows was investigated. To do this, existed gaps between
the common doors and windows of Iran were simulated and by installing eight various gaskets, with different material and cross sections, the air
infiltration rates at different pressure differences were obtained. The objective of this study was to evaluate the airtight performance of different
gaskets, in order to select the right type, as well as providing air infiltration rate data for caulking doors and windows for designer engineers. Results
showed different airtight performance for various gaskets, in which, at higher pressures differences could reach up to six times. Data were fitted to the
power-law model and the coefficients of the equation were obtained. Based on the results, practical recommendations for calculation of air infiltration
rate from doors and windows were also given.
Keywords: Air infiltration, Experimental simulation, Air sealing, Air tightness, Door and window

مقدمه - 1
ورودي کنترل نشده از خارج به داخل ساختمان که از طریق به جریان هواي

هاي بیرونی، ي عادي از دربهاي غیر عمد و استفادهها، منافذ، بازشوشکاف
و اگر جریان هوا از داخل 1افتد نفوذ هواهنگام ورود و خروج اتفاق می

.]1[گویندمی2ساختمان به خارج باشد به آن نشت هوا
عامل اصلی نفوذ یا نشت هوا، اختلاف فشار بین داخل و خارج ساختمان 
است این اختلاف فشار ممکن است ناشی از برخورد باد به پوسته خارجی 

و یا تهویه مکانیکی باشد. البته نفوذ هوا، علاوه بر 3ساختمان، اثر دودکشی
																																																																																																																																		
1 Infiltration
2 Exfiltration
3 Stack effect

ها و منافذ، کیفیت ساخت ر شده، به وضع و محل قرارگیري شکافعوامل ذک
ي ساختمان نیز و قدمت ساختمان، شرایط آب و هوایی محیط و هندسه

.]2[بستگی دارد
ها از چند دیدگاه داراي اهمیت است مطالعه نفوذ هوا به داخل ساختمان

هویه مطبوع، هاي تتوان به مصرف انرژي، طراحی سیستممیهاکه از جمله آن
کیفیت هواي داخل و آسایش حرارتی، و همچنین جلوگیري از نفوذ ذرات، 

رو با توجه به اهمیت بحث نفوذ اشاره کرد. از این[3]آلودگی، صدا و رطوبت
هوا و هوابندي ساختمان، تحقیقاتی در این مورد انجام شده است.

درزبندي پنجره در هاي مختلف طور تجربی تأثیر روش، به[5,4]رلاندر 
ها هاي چوبی را بررسی کرد. او با آزمایش بر روي پنجرهنشت هواي ساختمان
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در چند ساختمان متفاوت به این نتیجه رسید که طراحی ساختمان نقش 
بسزایی در میزان نفوذ دارد. در یک ساختمان با شرایط مطلوب، نفوذ هوا تا 

16ساختمان نامطلوب درصد نسبت به حد متوسط کاهش و براي یک 24
هاي مختلف درزبندي نشان داد درصد افزایش دارد. همچنین با اعمال روش

که درزبندي با نوار درزگیر بهترین عملکرد را دارد.
- هاي مورد استفاده در ساختمانترین پنجرهرایج[6]حاسونه و همکاران 

آنها هايسازي کردند. انتخابهاي مسکونی عمان را به روش عددي شبیه
شامل انواع مختلف بازشو پنجره و درزهاي متفاوت بود. نتایج آنها نشان داد 
که پنجره با بازشو کشویی بدترین عملکرد را از نظر نفوذ دارد و پنجره لولایی 

دوطرفه را به عنوان بهترین عملکرد نفوذ هوا توصیه کردند.
تمان باعث برخی از طراحان معتقدند نفوذ هوا از درزها و منافذ ساخ

شود که افزایش کیفیت هوا و تأمین هواي تازه مورد نیاز براي تنفس می
خصوصا در فصول سرد و با کرکرد وسایل احتراقی ضروري است. در مرجع 

نشان داده شده که همزمان با کارکرد وسایل احتراقی، تهویه هوا فقط به [7]
براي تأمین هواي واسطه نفوذ هوا از درزهاي درب و پنجره کافی نیست و 

باشد.لازم براي تنفس نیاز به دریچه هوا می
علاوه بر انتخاب روش مناسب هوابندي، محاسبه نرخ نفوذ هوا از انواع 

ها نیز از دیدگاه طراحی تأسیساتی ساختمان اهمیت دارد. در درب و پنجره
مراجع مختلف تأسیساتی، مقادیر و جداولی براي این منظور آورده شده است.

است. در این مرجع یک [1]1یکی از مهمترین و معتبرترین این مراجع اشري
اساس برازش مقدار نرخ نفوذ هوا برپیشنهاد داده شده است و رابطه تجربی

هاي مختلف متفاوت است.آید و براي ساختمانهاي تجربی بدست میداده
اح در مراجع تأسیساتی داخلی نیز جداولی براي استفاده مهندسین طر

که بعضاً با دقت کم یا بسیار قدیمی هستند و شامل مصالح ارائه شده است 
یکی از مراجع با قدمت زیاد که هنوز مورد استفاده شوند.جدید نمی

است. در این کتاب دو روش حجمی و [8]باشد مرجع مهندسین زیادي می
اساس تعدادهوا ارائه شده است. روش حجمی بردرزي براي محاسبه نفوذ

دهد که دقت درب و پنجره اتاق مقدار تعویض هوا در ساعت را پیشنهاد می
اساس هر فوت طول درز و براي انواع ار پایینی دارد. روش درزي نیز بربسی

اساس سرعت باد بیرون ساختمان ارائه ا را برها مقادیر نفوذ هومختلف پنجره
براي مصالح قدیمی کار رفته در این جدول داده است. مقادیر و اصطلاحات به

شود.هاي کمی را شامل میو همراه با تقریب زیادي است و تعداد حالت
ده است. باز هم از دو روش حجمی و درزي استفاده ش[9]در مرجع

اساس اندازه درز و سرعت باد، مقادیر نفوذ هوا را روش درزي در این مرجع بر
است و شامل تمام درز بینی کرده است که بازه اندازه درزها بسیار کمپیش

هاي داراي نوار شود. همچنین براي پنجرههاي رایج در ایران نمیپنجره
شده، وجود نشده است. با توجه به موارد ذکردرزگیر نیز اطلاعاتی داده

شود.روزتر جهت استفاده مهندسین احساس میتر و بهمرجعی با نتایج دقیق
مقادیر نرخ نفوذ هوا از [10]پژوهش پیشین خود درمولفین مقاله

هاي رایج ایران (بدون درزبندي) را محاسبه کردند. در درزهاي درب و پنجره
در ادامه پژوهش قبلی، با در نظر گرفتن درزبندي درزها با نوارهاي واین مقاله

شود؛ درزبند مختلف، اولاً عملکرد هوابندي درزبندهاي مختلف بررسی می
تواند مرجعی جامع یج و نتایج پژوهش قبلی مؤلفین میبندي این نتاثانیاً جمع

- هاي موجود در ایران باشد. که بهبراي محاسبه نرخ نفوذ هوا از درب و پنجره
منظور استفاده طراحان تهویه مطبوع و تأسیسات بسیار کاربردي است.

																																																																																																																																		
1 ASHRAE

سازي تجربیشبیه2-
گذاري ابعاد درزهابندي انواع درز و نامدسته- 2-1

اساس هندسه مسیر عبور هوا از درز بندي درزها، برترین روش دستهممرسو
شوند که بندي میتقسیمدسته کلی 5. بر این اساس درزها به [12,11]است 
شکل. با توجه به Wشکل و Uشکل، Zشکل،Lدرز مستقیم،اند از:عبارت

وع درزهاي هاي متداول ایران از نکه اکثر درزهاي رایج در درب و پنجرهاین
شکل است؛ لذا در پژوهش حاضر این درزها مورد مطالعه قرار Zمستقیم و 

ترین بعد باشند. کوچکدرزها داراي سه بعد عمق، ارتفاع و طول میاند. گرفته
شود. بعدي که در راستاي مشخص میℎدرز ارتفاع درز نامیده شده و با 

شود. و بعد شخص میمجریان هواي نفوذي است عمق درز نامیده و با 
دیگر درز که خیلی بزرگتر از دو بعد ارتفاع و عمق است طول درز نامیده شده 

شکل در Zابعاد مختلف درزهاي مستقیم و گذاري شود. ناممشخص میو با 
طول درز در راستاي عمود بر صفحه در این شکلآمده است."1شکل"

است.

دستگاه آزمایش- 2-2
شود. بخش اصلی شامل محفظه از دو بخش کلی تشکیل میدستگاه آزمایش 

طبق استاندارد شود که این دستگاه گیري میفشار، فن و سنسورهاي اندازه
هاي اي و پنجرهدرها و دیوارهاي پرده"تحت عنوان 7822ملی ایران شماره 

گیري نرخ نفوذ براي اندازه"روش آزمون-ساختمانی، تعیین میزان نفوذ هوا
مرکز تحقیقات راه، مسکن و ها، ساخته شده و در آزمایشگاهاز پنجرههوا 

تواند به وسیله تنظیم دور شود. این دستگاه میشهرسازي از آن استفاده می
فن، اختلاف فشارهاي مختلف را ایجاد کند.

بخش دیگر دستگاه که مختص این پژوهش طراحی و ساخته شده است 
ایه نگهدارنده است که به محفظه اصلی شامل یک محفظه کوچک مجهز به پ

هاي آزمونه در شود. پایه نگهدارنده وظیفه تنظیم پروفیلفشار متصل می
شرایط ابعادي بسیار دقیق را دارد. بدین منظور این پایه نگهدارنده به دو 

ها را به متر مجهز است و پروفیلگیري با دقت یک صدم میلیساعت اندازه
ده طوري مقابل هم نگه میدارد که درز مطلوب به صورت دقیق و کنترل ش

ها طوري ساخته شدند که سازي شود. همچنین پروفیلطور صحیح شبیه
توانایی نصب درزبندها به طور متعارف روي آنها وجود داشته باشد.

هاي دستگاه اعمال اختلاف فشار و تصویر واقعی پایه شماتیک کلی المان
اند.نشان داده شده"3و 2هاي شکل"نگهدارنده به ترتیب در 

روش انجام آزمایش- 2-3
شوند. صورت گونیا و تراز بر روي پایه نگهدارنده نصب میها بهابتدا پروفیل

گیرند. با ها قرار میسپس نوارهاي درزبند در جاي مخصوص روي پروفیل

) b (ب) () a (الف) (
Fig. 1 Schematic of gaps dimensions. a) Straight gap. b) Z shape gap

شکلzدرز درز مستقیم. ب)شماتیک ابعاد درزها. الف)1شکل 
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طور گیر، ابعاد درز بههاي تنظیم موقعیت و ساعت اندازهاستفاده از دسته
نشان [10]شود. مؤلفین در پژوهش قبل خود کنترل شده و دقیق تنظیم می

دادند که تأثیر عمق درز در نتایج ناچیز است و همچنین نتایج با طول درز 
حسب واحد طول (یک متر) درز ارائه که نتایج برطوريمستقیم دارد بهرابطه

باشد پژوهش، ارتفاع درز میشود. بنابراین تنها پارامتر متغیر درزها در این می
ذکر است که طول شود. لازم بهی) تنظیم م4حسب ارتفاع درزبند (شکل که بر

متر است و در نهایت نتایج براي یک متر 0.5ها و درزبندهاي آزمونه پروفیل
شود.بیان می

در مرحله بعد توسط دستگاه آزمایش به طرفین آزمونه اختلاف فشار 
شود. این اختلاف فشار در استانداردهاي مختلف متفاوت مناسب اعمال می

ی این اختلاف فشار یا مقداري ثابت است و یا به صورت است ولی در حالت کل
یابد. در استاندارد ملی ایران و اي از صفر تا مقدار مشخصی افزایش میپله

. [14,13]شوداي زیاد میصورت پلهآلمان این اختلاف فشار به
اساس استاندارد ملی ایران انجام ها برچون در تحقیق حاضر آزمایش

اختلاف فشارهاي آزمون مرحله به مرحله ایجاد و در هر گام براي اند لذا شده
یک فاصله زمانی مطلوب حفظ شده است تا شرایط به حالت پایدار برسد. 
اطمینان از حالت پایدار با مشاهده تغییرات سرعت هواي عبوري از کانال و 

درزبه این ترتیب نرخ نفوذ هوا ازشود.اختلاف فشار طرفین آزمونه حاصل می
ها محاسبه خواهد شد.

نحوه محاسبه نرخ نفوذ هوا- 2-4
دبی کل هواي عبوري برابر مجموع دبی عبوري از درز، محفظه آزمایش و 

کشی است. که براي محاسبه آن، هنگامی که اختلاف فشار سیستم کانال

طرفین آزمونه و نرخ جریان ورودي به محفظه آزمایش به حالت پایا رسیدند 
) 1(گیري و ثبت شده و سپس از رابطه عبوري از کانال اندازهسرعت هواي

براي محاسبه دبی هواي عبوري از کانال استفاده شده است.
(1)= ×

است.mm	17671.46برابر مقدار 
طور کامل هوابند هکشی بگیري و کانالکه دستگاه اندازهتوجه به اینبا

کند که آزمایش مقداري هوا از دستگاه نشت پیدا مینیستند لذا هنگام انجام 
براي تعیین دبی هواي نشتی شود.گفته میبه آن دبی هواي نشت اضافی 

منظور ارتفاع واقعی از درز باید دبی هواي نشت اضافی محاسبه شود، براي این
ها کاملا هوابند شده) سپس میزان کرده (درز بین پرفیلدرز را برابر صفر

گیري و ثبت شده و سپس با فه در اختلاف فشارهاي مختلف اندازهنشت اضا
از درز محاسبه شده است.دبی هواي نشتی واقعی) 2(استفاده از رابطه 

(2)= −

نوارهاي درزبندنمونه- 2-5
ها از نوارهاي درزبند بسیار متنوع و گوناگونی براي درزبندي درب و پنجره

شود. به همین دلیل مطالعه درزبندي استفاده میهاي مختلف توسط سازنده
منظور ارائه دستورالعمل کلی محاسبه نرخ نفوذ هوا، باید به ها بهدرب و پنجره

هاي رایج در ایران اي باشد تا نتایج قابل تعمیم به کل درب و پنجرهگونه
عیین باشد. ابتدا باید پارامترهاي تأثیرگذار بر کارایی درزبندها در هوابندي ت

شوند. مهمترین پارامترها شامل: جنس درزبند، شکل مقطع، میزان فشردگی 
شود. نسبت به حالت اولیه، شکل درز و تعداد درزبندها می

نوار درزبند مختلف از دو جنس رایج و پرکاربرد و 8ن پژوهش از در ای
است. جنس درزبندها از دو هاي متفاوت استفاده شدههمچنین با سطح مقطع

سطح مقطع و نامگذاري "4شکل "است. TPV-TPE2و EPDM1اده م
و جنس دیگر با Eبا حرف EPDMدهد. درزبندهاي درزبندها را نشان می

که میزان فشردگی درزبندها بین اند. با توجه به اینگذاري شدهنامTحرف 
تواند بسیار متفاوت باشد، در این پژوهش قاب و بازشو درب و پنجره می

رین حالت هوابندي یعنی فشردگی صفر در نظر گرفته شده است. این ضعیفت
هاي مختلف انجام شده است. دلیل یکنواخت بودن آزمایشات براي نمونهکار به

براي درز مستقیم از یک نوار درزبند و براي درز "5شکل "همچنین مطابق 
Zصورت متقارن استفاده شده است.شکل از دو نوار درزبند به

آنالیز خطاي آزمایشگاهی3- 
ایران 7822که این پژوهش براساس استاندارد ملی شماره با توجه به این

ها بهسنجی نتایج نیست. ولی چون دادهانجام شده است نیازي به صحت[13]

E1E2E3E4

E5E6T1T2
Fig. 4 Section area and named gaskets

گذاري درزبندهاسطح مقطع و نام4شکل 
																																																																																																																																		
1 Ethylene propylene diene monomer
2 Thermoplastic vulcanizates-thermoplastic elastomers

Fig. 2 Schematic of tester device
شماتیک دستگاه آزمایش2شکل 

Fig. 3 The actual form of stand profiles
هاشکل واقعی پایه نگهدارنده پروفیل3شکل 

Measurement watch

Holder handle

Profiles

Test chamber

5.1

6.5

5

6.55

5.1

7.8

9

5.15.1

7.15.7

5.5

5.16.1

5

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

02
75

94
0.

13
95

.1
6.

13
.5

1.
8 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 m
m

e.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-0
4-

10
 ]

 

                               3 / 6

https://dorl.net/dor/20.1001.1.10275940.1395.16.13.51.8
https://mme.modares.ac.ir/article-15-9704-en.html


	دانیال حکیمی راد و همکارانها  ها و پنجرهببر نرخ نفوذ هوا و ارائه روابط محاسبه نفوذ هوا از درنوینمطالعه تجربی تأثیر درزبندهاي 

	

35مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتیالمللی تهویهدومین کنفرانس بین، مجموعه مقالات 13شماره ،16، دوره 1395مهرمهندسی مکانیک مدرس، 
	

Fig. 5 Gasket placement into gap
نحوه قرارگیري درزبند درون درز5شکل 

آزمایشگاهی داراي خطا اند و هر دستگاه صورت تجربی حاصل شده
ها در باشد، بهتر است که آنالیز خطا انجام شود. بدین منظور آزمایشمی

برخی موارد چندین مرتبه با شرایط یکسان انجام شد تا بتوان خطاي دستگاه 
E1ها براي درزبند گیري خطا، آزمایشگیري و آنالیز کرد. براي اندازهرا اندازه

، مقادیر محاسبه شده )1(ده و با استفاده از رابطهمرتبه تکرار ش5به تعداد 
نشان داده شده است.1که در جدول گردندآنالیز میبراي 

اند محاسبه شده) 5(تا )3(به ترتیب از روابطو ، ̅، مقادیر 1در جدول 
[15].

(3)̅ =
1

(4)=
1
− 1

( − )2

1

1/2

(5)=
max( ) − min	( )

̅ × 100

شود که مقادیر انحراف از معیار و درصد خطا در مشاهده می1در جدول 
هاي پایین هستند، حد قابل قبولی هستند و به جز دو مورد که اختلاف فشار

نفوذ و در کهدلیل ایندرصد است. در فشارهاي کم نیز ب7خطا کمتر از 
است. در کل با کم است، خطاي دستگاه بیشتر شدهنتیجه سرعت هوا بسیار

ها در این پژوهش توان از صحت دادهتوجه به کم بودن درصد خطا، می
اطمینان داشت. 

نتایج و بحث4- 
شکل انجام شده است. با آزمایش بر روي Zآزمایشات براي درز مستقیم و 

ایی درزبندهاي مختلف در هوابندي را بهتر مورد توان کاردرز مستقیم می
ترین درز بین قاب و بازشو شکل نیز رایجZمقایسه و ارزیابی قرار داد. درز 

شود. اساس این نوع درز ارائه میاست و نتایج کلی نرخ نفوذ هوا برها پنجره
، 100، 75، 50، 25، 10اي اعمال شده در طرفین درز، مقادیر فشارهاي پله

باشد.پاسکال می300و 250، 200، 150

درز مستقیم- 4-1
گیري شده پس از ثبت نیاز به برازش دارد تا بتوان نتایج با مقادیر اندازه

و مطابق با روش [1]) 6(مفهوم از آن دریافت کرد. نتایج با استفاده از رابطه 

اند. ها برازش شدهماندهحداقل باقی

"6شکل "نتایج نرخ نفوذ هوا از درز مستقیم براي نوارهاي درزبند مختلف در 
باشد.کمتر از یک میnنشان داده شده است. در این شکل مقدار توان 

شود که درزبندهاي مختلف، کارایی متفاوتی مشاهده می"6شکل "در
E6و E1 ،E2دهند. درزبندهاي در عملکرد هوابندي از خود نشان می

توان ها میاند. با توجه به شکل مقطع آنعملکرد بهتري در هوابندي داشته
نتیجه گرفت که وجود یک یا دو زبانه بلند در مقطع درزبند، باعث عملکرد 

نشان E4و E3شود. همچنین عملکرد ضعیف درزبندهاي هوابندي بهتري می
اند عملکرد هدهد که درزبندهاي حبابی شکل یا شبه حبابی که بدون زبانمی

گونه درزبندها براي ضعیفتري در هوابندي دارند و بهتر است که از این
اي هوابندي پنجره استفاده نشود. از نظر جنس درزبندها، تفاوت قابل ملاحظه

-شود و هر دو جنس ها مشاهده نمیکار رفته در آزمایشبین دو جنس به
EPDM وTPV-TPEد. یکی از عوامل کارایی مشابهی در هوابندي دارن

دیگري که ممکن است بر نتایج تأثیرگذار باشد، جهت قرارگیري درزبند درون 
درز است (جهت قرارگیري در برابر جریان هوا). براي بررسی تأثیر این عامل، 

شکل "در جهت عکس نیز تست شدند که نتایج آن در E2و E1دو درزبند 
.استنشان داده شده"7

جهت "7شکل "ست به چپ و چپ به راست در منظور از عبارات را
باشد.می"4شکل "واي نفوذي از کنار درزبند براساس هجریان 

جهت درزبند،مقطعشکلاساسکه برشودمیمشاهده"7شکل "در 
E1که در درزبند طوريتواند تأثیرگذار باشد. بهقرارگیري آن درون درز نیز می

برابر تفاوت دارد. هرچند که همچنان در بازه نرخ هواي نفوذي2نتایج تا 
جهتکهنیز شاهد این هستیمE2در درزبند گیرد.قرار می"6شکل"

قرارگیري

Fig.  6 Air infiltration rate in terms of pressure difference for straight
gap
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Table 1 Error analysis for  values and E1 gasket

%	5̅تست 4تست 3تست 2تست 1تست فشار
100.000.000.000.000.000.000.00-
250.350.350.350.350.350.350.000.00
501.061.131.241.241.061.150.0915.43
751.771.942.121.871.841.910.1318.52

1002.472.652.652.472.472.540.106.94
1503.713.893.783.683.713.750.085.65
2004.594.884.594.774.814.730.135.98
2505.655.835.805.655.655.720.093.09
3006.366.616.646.546.366.500.134.35

(6)= (∆ )
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درز مستقیمحسب اختلاف فشار براي نرخ نفوذ هوا بر6شکل 

قرارگیري تأثیر بسیار کمی در نتایج دارد. در مورد جهت قرارگیري درزبندها 
در قاب پنجره باید به این نکته توجه شود که درزبندها در جهتی قرار گیرند 

که با توجه به جهت فشار، هوابندي بهتري انجام شود.

شکلZدرز - 4-2
شکل "، در )6(رازش توسط رابطهشکل پس از بZنتایج نرخ نفوذ هوا از درز 

نشان داده شده است. توجه شود که به دلیل عملکرد یکسان در نفوذ و "8
اند.) نصب شده5نشت هوا، درزبندها به صورت قرینه (مطابق شکل 

"6شکل "شود که بازه نرخ نفوذ هوا نسبت به مشاهده می"8شکل "در 
رفت. ترتیب درزبندها از نظر کاهش یافته است، که البته همین انتظار هم می

بدترین عملکرد را دارد. E1هوابندي کمی تغییر کرده است و درزبند
) 6(در رابطه nهمچنین جهت انحناي نمودارها نیز تغییر کرده و مقدار توان 

توان نتیجه گرفت در اختلاف فشارهاي پایین باشد که میمیبیشتر از یک
شکل عملکرد بسیار بهتري نسبت به درز Zپاسکال)، درز 100(کمتر 

به خوبی قابل مشاهده است. "8شکل "مستقیم دارد. این تحلیل در 

بندي نتایج جهت ارائه رابطه نرخ نفوذ هواجمع- 4-3

پژوهش ارائه دستورالعمل کلی براي محاسبه جایی که یکی از اهداف این از آن

منظور قابل تعمیم بودن نتایج، ها است، بهنرخ نفوذ هوا از درز درب و پنجره
ارائه "8و 6هاي شکل"باید میانگینی از تمامی نتایج نشان داده شده در 

باشد و از روي آن میمی"8و 6شکل "میانگین نتایج دو "9شکل "شود. 
مقادیر کرد.راحتی اظهارنظرنرخ نفوذ هوا در فشارهاي مختلف بهدر موردتوان

ارائه شده است.2نیز در جدول ) 6(میانگین مربوط به رابطهnو cضرایب 

هاي کاربرديتوصیه- 4-4

صورت اي از نتایج بهدر این بخش با دیدگاه صرفاً کاربردي و مهندسی، خلاصه
که مهندسین تهویه مطبوع و تأسیسات یک دستورالعمل ساده ارائه شده است 

هاي رایج توانند از آن براي محاسبه نرخ نفوذ هوا از تمامی درب و پنجرهمی
در ایران استفاده کنند. اختلاف فشار درون و بیرون ساختمان به مقدار بسیار 

مهندسی، به همین دلیل در محاسباتزیادي تحت تأثیر فشار باد است، 
گیرد. نتایج براي دو حالت اساس سرعت باد صورت میبربرآورد نرخ نفوذ هوا

ارائه شده است. حالت اول انواع درز بدون استفاده درزبند و بر اساس اندازه 
. سه مرحله زیر براي [10]درز که مربوط به پژوهش قبلی مؤلفین است 

هاي ساختمان بدون محاسبه سریع و دقیق نرخ نفوذ هوا از طریق درز پنجره
شود:پیشنهاد میدرزبند

گیري ارتفاع درز. اگر چند ارتفاع متفاوت در مسیر عبور جریان بود اندازه-1
)ℎ , ℎ , ℎها استفاده شود.) از میانگین آن
برآورد سرعت باد عمود بر دیوارها در اطراف ساختمان.-2
براي محاسبه نرخ نفوذ هوا.3استفاده از جدول -3

UPVCهاي استاندارد (همانند درب و پنجرهبراي درزهاي با نوار درزبند

استفاده شود.4جدید و ...) از جدول 

بنديجمع5-
حاضر، به صورت تجربی و با استفاده از روش و دستگاه استاندارد در پژوهش

هاي درزبندي شده ملی ایران، نرخ نفوذ هوا از درز درب و پنجره7822شماره 
8منظور قابل تعمیم بودن نتایج از شده است. بهوسیله نوار درزبند محاسبه به

هاي متفاوت استفاده شد. نتایج حاصله رانوع درزبند مختلف با ویژگی و شکل
توان به صورت زیر خلاصه بیان کرد.  می

درزبندهاي مختلف عملکرد متفاوتی براي هوابندي از خود نشان دادند که -1
ها است.ب توسط سازندهرزبند مناسدهنده اهمیت انتخاب دنشان

ها تأثیر بسیار زیادي در کاهش نفوذ هوا دارد. بهو پنجرههادربدرزبندي -2

Fig. 9 The average results of air infiltration rate for straight and Z shape
gap

شکلZمیانگین نتایج نرخ نفوذ هوا براي درزهاي مستقیم و 9شکل 
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Fig.  8 Air infiltration rate in terms of pressure difference for Z shape
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Fig. 7 Air infiltration rate in terms of pressure difference  for different
orientations gasket

هاي متفاوت درزبندگیرينرخ نفوذ هوا بر حسب اختلاف فشار براي جهت7شکل 
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	دانیال حکیمی راد و همکارانها  ها و پنجرهببر نرخ نفوذ هوا و ارائه روابط محاسبه نفوذ هوا از درنوینمطالعه تجربی تأثیر درزبندهاي 

	

37مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتیالمللی تهویهدومین کنفرانس بین، مجموعه مقالات 13شماره ،16، دوره 1395مهرمهندسی مکانیک مدرس، 
	

)6(میانگین مربوط به رابطهnو cمقادیر ضرایب 2جدول 
Table 2 Values of coefficients average c, n about relate 6

cn
6.98E-030.800درز مستقیم

1.04E-051.841شکلZدرز 

[10]ازاي یک متر طول براي درزهاي فاقد درزبند ) به lit/sنرخ نفوذ هوا (3جدول 

Table 3 Air infiltration rate (lit/s) in terms of one meter of gap’s length
for gaps without gasket [10]

اندازه درز 
)mm(

)m/sسرعت باد (
24681012

10.20.51.11.82.63.4
20.92.64.56.48.310.3
324.97.810.813.716.7
43.27.111.1151922.9
54.39.314.219.224.129.1
65.411.317.323.229.235.1
76.513.420.327.334.241.1
87.515.423.431.339.247.1
98.617.526.435.344.253.1

1010.219.529.339.349.259.1

درزهاي داراي درزبند) به ازاي یک متر طول درز براي lit/sنرخ نفوذ هوا (4جدول 
Table 4 Air infiltration rate (lit/s) in terms of one meter of gap’s length
for sealed gaps

m/s(<101214161820سرعت باد (

lit/s(00.040.070.120.180.37نرخ نفوذ هوا (

لیتر بر ثانیه در 0.05طوري که از هر متر درز داراي درزبند، هوا کمتر از 
کند. اختلاف فشارهاي معمول نفوذ می

ضرایب لازم براي برآورد نرخ نفوذ هوا از انواع درزهاي موجود در درب و -3
هاي رایج ایران بدست آمد.پنجره

هاي کاربردي جهت استفاده مهندسین تأسیسات براي برآورد نرخ توصیه-4
شد.ها ارائه ها و پنجرهنفوذ هوا از درب

فهرست علایم6-
)mm2مساحت (

)lit3s-1Pa-nضریب ثابت معادله توانی (
)mmعمق (

خطا (%)
ℎ) ارتفاعmm(

)mmطول (
هاتعداد داده

ضریب توان در معادله توانی
)Paفشار (

)lit3s-1دبی حجمی (
مقدار داده

میانگین̅
)ms-1سرعت (

علایم یونانی

	
	

هازیرنویس
e(نشتی) اضافی
effمؤثر

شمارنده
tکلی

تقدیر و تشکر7- 
پور به دلیل از شرکت زند لاستیک و مدیر عامل این شرکت جناب آقاي آرش

حمایت و تهیه درزبندهاي مورد نیاز در این پژوهش تشکر فراوان داریم.
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